
1X16A

Icc>5KA
20KA

CLASSE II

QDL-01 - AV. CONTORNO OESTE
TOTAL=2.950W

175V E

TERRA

E

TERRA 3/4"x1/8" NEUTRO3/4"x1/8"
3/4"x1/8"

1x4,0+4,0+T4,0mm²

TOTAL=2.950W

1X10A

Icc>3KA Icc>3KA

ILUMINAÇÃO
CIRC:01

Total=750W

1X10A

Icc>3KA

1X10A

RESERVA

Icc>3KA

1X10A

RESERVA

VAI AO QUADRO MEDIDOR

1X16A

ATERRAMENTO

220V
1x4,0+4,0+T4,0mm²

VAI AO POSTE DA CONCESSIONÁRIA

ILUMINAÇÃO
CIRC:02

Total=500W

Icc>3KA

1X10A

ILUMINAÇÃO
CIRC:03

Total=750W

Icc>3KA

1X10A

ILUMINAÇÃO
CIRC:04

Total=500W

Icc>3KA

1X10A

ILUMINAÇÃO
CIRC:05

Total=450W
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1
QUADRO DE CARGAS - QDL-01
SEM ESC.

ESCALA 1 : 125

DIAGRAMA UNIFILAR - QDL-012


